ZIE Jerzy Kowalczuk ul. Jézefa Mackiewicza 19/15

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kablowego niskoemissyjnego autonomicznego oswietlenia
ulicznego typu LED

ADRES INWESTYCJI: ul. Gteboka, Niemce gm. Niemce

NAZWA INWESTORA:  Gmina Niemce

ADRES INWESTORA: 21-025 Niemce, ul. Lubelska 121

WYKONAWCA: ZIE Jerzy Kowalczuk

ADRES WYKONAWCY: ul. Jozefa Mackieiwcza 19/15

BRANZE: elektroenergetyczna

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-13

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-11-13

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5891 Uzytkownik: ZIE Jerzy Kowalczuk



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Linia kablowa o$wietlenia - droga gminna
1.1 KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
0701-05 | kat. lll-IV
642 m3 642,000
RAZEM 642,000
1.2| KNNRS5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
642 m3 642,000
RAZEM 642,000
1.3] KNNRS5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0706-01 szerokosci do 0,4 m
642 m 642,000
RAZEM 642,000
1.4 KNNR5 [ Uktadanie kabli w wykopie m
0713-01
642 m 642,000
RAZEM 642,000
1.5/ KNNR 5 Ukfadanie rur ochronnych w wykopie m
0713-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.6 KNNR-W 9 | Utozenie rury ostonowej dwudzielnej fi 83 m
0814-02
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
1.7 KNNR5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju | szt.
0726-01 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.8| KNNR5 | Wykopy mechaniczne pod wjazdami m
1402-01
27 m 27,000
RAZEM 27,000
1.9] KNNR5 [ Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o | szt.
0411-05 | objetosci w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.10] KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
1001-01 100 kg
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.11] KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
do 10 m (YKY 2x2,5) .
180 kpl.p 180,000
rzew
RAZEM 180,000
1.12] KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.13| KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1302-03
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
Netto -2-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5891 Uzytkownik: ZIE Jerzy Kowalczuk




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
Montaz szafki o$wietleniowej - droga gminna
2.1l KNNR5 [ Montaz szafki oswietleniowej szt.
0403-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNRS5 [ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m| szt.
0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23] KNNR5 [ Montaz ptaskownika Fe/Zn 25x4 m
0907-06 | Krotnosc¢ =3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.4 KNNR5 [ Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych m
0907-05 | w gruncie kat Ill
Krotnos¢ = 3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
25| KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
1304-01 pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
Netto -3-
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